
Ведомость учета параметров потребления горячей воды
за период с 18.08.2026 по 20.08.2026

Потребитель:  Жилой дом Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14 Номер прибора: 1602074

Теплосистема 2 - ГВС

ВР, ч t3, °С t4, °С dt, °С V3, м3 V4, м3 Vгв, м3
P1,

кгс/см2
P2,

кгс/см2

18.08.2026 23 24,00 45,73 42,81 2,92 23,070 20,990 2,080 6,86 6,44 0,134

19.08.2026 23 24,00 46,03 43,09 2,94 23,260 20,880 2,380 6,84 6,41 0,145

20.08.2026 23 24,00 39,57 37,61 1,96 19,781 17,448 2,333 6,28 5,89 0,102

Среднее 24,00 43,78 41,17 2,61 22,037 19,773 2,264 6,66 6,25 0,127

Итого 72,00 66,111 59,318 6,793 0,381

 Показания счетчиков:

Дата и время V3, м3 V4, м3 ΔГВС Qгв, Гкал

18.08.2026 36731,855 27161,632 9569,136 462,711

20.08.2026 36797,966 27220,950 9575,929 463,092

Отчет подготовил: инженер-программист Антипов М.Е._________________
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