
Отчет о потреблении теплоносителя за период

с 21.10.2021 по 25.10.2021
Тип прибора:Потребитель: Жилой дом ТСРВ-042

Номер прибора:Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5 1602344

Теплосистема 1 - отопление

ВР, ч t1, °С t2, °С dt, °С M1, т M2, т Mтс, т P1, кг/м³ P2, кг/м³

21.10.2021 23 24,00 43,78 38,31 5,47 203,214 203,513 -0,009 6,000 5,500 1,390

22.10.2021 23 24,00 36,47 31,18 5,29 72,965 73,341 -0,231 6,000 5,500 0,639

23.10.2021 23 24,00 33,15 27,36 5,79 80,858 81,100 -0,104 6,000 5,500 0,515

24.10.2021 23 24,00 41,08 36,03 5,05 235,992 237,896 -1,613 6,000 5,500 1,356

25.10.2021 23 24,00 48,96 42,73 6,23 330,427 332,027 -0,975 6,000 5,500 2,057

Среднее 24,00 40,69 35,12 5,57 184,691 185,575 -0,586 6,000 5,500 1,191

Итого 120,00 923,456 927,877 -2,932 5,956

 Показания счетчиков:

Дата и время M1, т M2, т Wтс, Гкал

21.10.2021 111,937 106,656 0,578

25.10.2021 1035,393 1034,533 6,534
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Отчет о потреблении теплоносителя за период

с 20.10.2021 11 по 20.10.2021 23
Тип прибора:Потребитель: Жилой дом ТСРВ-042

Номер прибора:Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5 1602344

Теплосистема 1 - отопление

ВР, ч t1, °С t2, °С dt, °С M1, т M2, т Mтс, т P1, кг/м³ P2, кг/м³

20.10.2021 11 1,00 17,15 16,69 0,46 0,000 0,000 0,000 6,000 5,500 0,000

20.10.2021 12 1,00 17,07 16,68 0,39 0,010 0,030 -0,020 6,000 5,500 0,000

20.10.2021 13 1,00 17,09 16,63 0,46 0,010 0,010 0,000 6,000 5,500 0,000

20.10.2021 14 1,00 16,71 16,45 0,26 0,253 0,062 0,191 6,000 5,500 0,000

20.10.2021 15 1,00 17,14 15,48 1,66 0,375 0,482 -0,107 6,000 5,500 0,001

20.10.2021 16 1,00 25,33 21,05 4,28 10,740 10,926 -0,183 6,000 5,500 0,057

20.10.2021 17 1,00 34,65 29,60 5,05 13,821 13,774 0,063 6,000 5,500 0,070

20.10.2021 18 1,00 39,72 34,69 5,03 13,856 13,811 0,059 6,000 5,500 0,070

20.10.2021 19 1,00 41,75 36,91 4,84 13,656 13,671 -0,001 6,000 5,500 0,066

20.10.2021 20 1,00 42,24 37,18 5,06 13,455 13,471 0,002 6,000 5,500 0,068

20.10.2021 21 1,00 45,58 39,17 6,41 13,536 13,551 0,006 6,000 5,500 0,087

20.10.2021 22 1,00 45,17 40,21 4,96 13,449 13,406 0,055 6,000 5,500 0,067

20.10.2021 23 1,00 47,60 40,95 6,65 13,504 13,462 0,066 6,000 5,500 0,090

Среднее 1,00 31,32 27,82 3,50 8,205 8,204 0,010 6,000 5,500 0,044

Итого 13,00 106,665 106,656 0,133 0,576

 Показания счетчиков:

Дата и время M1, т M2, т Wтс, Гкал

20.10.2021 5,272 0,000 0,003

20.10.2021 111,937 106,656 0,578
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